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Beredskap - Flom i elv

1. Formal:

Forebygge og hindre remming av fisk.

Handtering av en eventuell remming av fisk fra anlegget.

Forebygge og hindre smitte mellom avdelinger, samt til og fra det ytre miljg.
Handtering av eventuell masseded i anlegget.

Sikre vannforsyningen til settefiskanlegget.

2. Ansvar:

Vakthavende er ansvarlig for drifta av anlegget i vaktuka.

Alle ansatte i Flatanger Settefisk AS er pliktig til 3 iverksette beredskapsplanen hvis det er fare
for flom i Lauvsnes elva. Se vaktinstruks.

Innsatsleder etableres av Driftsleder/Tekniskleder/Dagligleder

3. Henvisning/forskrift.

Akvakulturdriftsforskriften.

4. Forebyggende.

Flatanger Settefisk AS har lagt flere vannrer inn til anlegget for & ha mulighet for rundkjering pa
vannet inn til anlegget.

@ 335 mm - @ 400 mm - @ 630 mm - @ 900 mm. (630 og 710 mm)

Rerene ligger pa begge sider av elva og krysser elva pa forskjellige plasser for a gke sikkerheten.
Se kart over vannrer.

NVE har drevet omfattende sikringsarbeid og det er laget ekstra forsterkninger over rerene der
de krysser elva.
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Sidene i elva er plastret ekstra i kantene der vannrgrene gar langs elva kanten.

Forheyet elvekant nedstrems bru for & forhindre at flomvann kommer inn pa plassen ved Hall C
- Trafo kiosk.

Elva er flyttet 5 m ut fra tidligere elvelep for a lage den rettere og fa elva lengre bort fra
anlegget. (Se NVE plan for Lauvsneselva)

5. Beskrivelse: Iverksett beredskapsplan hvis det er fare for skade pa anlegget.

Det kan oppsta flom relativt raskt i Lauvsnesvassdraget.

Felg med pa vaermelding om det melder «ekstrem varsel».
Kontakt Sma- Kraft Flatanger:

e DRIFTSENTRAL 46 87 11 11
e Jomar Jentoft 91 76 75 80

Fa oversikt over hva som ligger i Smakraft sine vannberegninger for situasjonen.
Tilkall eventuelt maskinentreprengr Bjgrn Frisendal AS

e Bjorn Frisendal 926 83 648
e Lillebjarn Frisendal 924 48 418

6. Tiltak.

Situasjonen vurderes fortlgpende sammen med SMAKRAFT.

| tilfelle det gar mot at Hall B blir berert, kan avdelingen stenges ned.
Ma klargjeres med Driftsleder/Daglig leder

Varsle:
e Mattilsynet www.mattilsynet.no tIf. 22 40 00 00

e Fiskeridirektoratet www.fiskeridirektoratet.no tIf. 55 23 83 36
e Statsforvalteren fmtlpost@statsforvalteren.no tif. 74 16 80 00
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